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Dachbekiesung und Bitumeneinbettmasse
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Eingangspodestplaffe olfester Anstrich: Kabeldurchfuhrungen
1,10x1,00%x0,12 m umlaufend 25 cm hoch Typ Hauff HSI ... oder gleichwertig
mit Gitterrost 60x40 cm Auffangvolumen fur ca. 800 | Position nach Ausfuhrungsplanung
(gesondert zu bestellen!)
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M1:20. MalBe in m und cm

Lufter 6/90 cm
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Legende:

- alle Einbauteile wie Ankerschienen, Zargen, Trafolaufschienen usw.
sind leitend mit der Bewehrung zu verbinden

- alle Kanten 1cm gebrochen
Betongute . C 35745

- Betonstahl :500S/500M

- Aullenstruktur : Sichtbeton

- Ab einer Trafoleistung von > 250 kVA sind die Luftungsoffnungen zu vergrof3ern!
im HS-Raum ist eine Tur Typ &u (Lufter 60/100 cm) einzubauen
die Rundumentluftung ist im HS-Raum zu vergrofiern oder durch gleichwertige
Luffungselemente im Wand- oder Deckenbereich zu ersetfzen

Neubau

Bei den Malflangaben handelt es sich um ca.-Angaben.
Diese konnen sich in der Ausfiihrungsplanung noch
geringfiigig andern.
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Vorhaben:

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart E
ABS/NBS Stuttgart - Augsburg, Bereich Stuttgart - Wendlingen
Planfeststellungsabschnitt 1.6b Abstellbahnhof Untertirkheim

Planart:

Bauwerksplan

RSl Abstellbahnhof Unterturkheim
Bauwerksplan Weichenheizungstation EWHA W1
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